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Technische Daten Schützentafel
Hersteller 	 Hydro Vevey
Baujahr	 1975
Schützentyp	 Schützentafel
Breite / Höhe	 1 m / 1.37 m
Bauart	 metallisch dichtend
Betriebsdruck	 10 bar
	
Ausführung
Dezember 2014 – Januar 2015

Revisionsumfang
Die beiden Schützentafeln, Betriebs- und Revisionssei-
te wurden demontiert und aufgearbeitet. Die Bypass-
leitung wurde durch eine rostfreie ersetzt.

Die Schützentafeln sind metallisch dichtend. An den 
Schützentafeln wurden folgende Revisionsarbeiten 
durchgeführt: 
–– Die metallische Dichtfläche an der Sohle der Tafel 

wurde sauber gefräst. 
–– Die Schützentafeln wurden sandgestrahlt und ein 

neuer Korrosionsschutz aufgetragen. 
–– Des Weiteren wurden Abweiserleisten auf beiden 

Seiten in den Führungen eingeschweisst. Die Leis-
ten haben die Funktion, damit Steine nicht an die 
Kante der Führungen prallen (siehe Abb.).

Neue rostfreie Bypassleitung


