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Sanierung Peltonlaufrad Gr4
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Auftrag-Nr. 471269

Kunde
CFF Châtelard 
1925 Le Châtelard

Kontaktperson
Jaques Gay-Crosier, Zentralenchef

Projektleiter Grimsel Hydro/KWO
Razvan Jebelean

Arbeitsumfang
CHF 151 200.–

Technische Daten Peltonlaufrad
Aussendurchmesser 	 3 614 mm
Strahlkreisdurchmesser 	 3 150 mm
Anzahl Becher 	 28
Becherbreite 	 425 mm
Gewicht 	 7 500 kg
Werkstoff 	 G-X12CrNiMo13

Ausführung
Juni 2016 – März 2017 

Durchgeführte Arbeiten
Das Laufrad zeigte Verschleiss an den medianen Kan-
ten und der Vertiefung der Becher. Die Wandstärke 
der Becher war ebenfalls leicht reduziert. Der Aus-
trittswinkel und die gesamte hydraulische Form waren 
nicht mehr optimal. Für den Kunden war das Haupt-
ziel, dass das Laufrad soweit instand gestellt wird, 
damit ein sicherer Betrieb wieder gewährleistet ist. 
Somit wurden bei der Teilreparatur folgende Repara-
turarbeiten durchgeführt:

Bei der ersten Masskontrolle wurde das Rad ein ers-
tes Mal ausgewuchtet. Anschliessend wurden die 
Becher angeschliffen. Die Becherform wurde mittels 
FARO erfasst und der Schweissroboter anschliessend 
so programmiert, dass er anhand der 3D-Formen 
der optimalen Geometrie und der FARO-gemessenen, 
im richtigen Bereich die notwendigen CMT-Schweis-
sschichten auftrug. Darauffolgend wurden die Spezial 
Fräs-, Schleif- und Polierarbeiten durchgeführt, wie 
auch ausgewuchtet und das Rad für die MT- und PT-
Prüfung vorbereitet. Da sich durch die CMT-Schweis-
sung und Bearbeitung Restspannungen gebildet ha-
ben, wurde das Peltonlaufrad spannungsarm geglüht. 
Zum Schluss wurde es 100 % Riss geprüft (Becher 
und Becheranschlüsse) mittels MT- und PT-Prüfung 
nach CCH 70-4.

Laufrad mit kaltem CMT-Schweissprozess geschweisst. Laufrad im Glühofen


